
Liesenberg-Assekuranz 

Durch eine Silvesterrakete wurde ein Brand hervorge rufen, welcher die 
Verkabelung einer PV-Anlage im Werte von 90.000,-- EUR beschädigte. 
 

Gesamtschadenhöhe: ca. 11.000,-- EUR! 
 

 
 

   



Liesenberg-Assekuranz 

Solaranlage im Wert von 1.000.000,-- EUR auf dem Da ch. 
Hochwasserschaden unmöglich? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Liesenberg-Assekuranz 

 
 
 
 
 

Im Keller befindliche Wechselrichter wurden bei Stu rmflut durch nicht 
gesperrte Entwässerung überflutet mit anschließende m Brand. 
 
Schadenhöhe 30.000,-- EUR! 
 
 
 
 
 

    



Liesenberg-Assekuranz 

Solaranlagenwert 900.000,-- EUR. Sturmschaden „Lotha r“ beschädigte Module 
und riß einzelne vom Kirchendach. 
 
Schadenhöhe ca. 28.000,-- EUR wegen erheblicher Ger üstgestellungskosten! 
 
 

 
 
 

 



Liesenberg-Assekuranz 

Solaranlage im Werte von ca. 550.000,-- EUR im frei en Gelände 
unzureichend gegen Diebstahl gesichert. 
 
Schadenhöhe durch Diebstahl 24.000,-- EUR! 
 

 
 
 

 



Liesenberg-Assekuranz 

Leicht demontierbare Verkabelung sowie nur durch we nige Schrauben 
gesicherte Solarpaneele einer im freien Feld gut zu gänglichen Anlage! 
 
 

 
 
 



Liesenberg-Assekuranz 

   
 

 
Wechselrichter mit Kurzschlüssen auf Leiterplatinen , vermutlich infolge 
von Netzstörungen! 
 
 
 
 
 



Liesenberg-Assekuranz 

    



Liesenberg-Assekuranz 

Durch Sturm „Lothar“ verbogene und abgerissene Sola rmodule! 
 
 

 
 
 

   



Liesenberg-Assekuranz 

Diverse Wechselrichter-Schäden (Gesamtschadenhöhe c a. 21.000,-- EUR) an 
einer PV-Anlage im Werte von 1,6 Mio. EUR. 
 
Keine Blitzschäden nachweisbar, aber Über-/Unterspan nungen im 
Hochspannungsnetz durch Erdschlüsse, die möglicherwe ise von Bäumen 
hervorgerufen wurden. Ursache: Sturm „Lothar“! 
 
 

    
 
 

 


